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Kontrola czujnikow detekcji gazéw

Lokalizacja Sztolnia 44

Nazwa urzadzenia Jednostka Sterujaca AtestGaz.
Typ Alpha P17

Wspéipracuje z Czujnikami firmy AtestGaz
llo$¢ punkéw pomiarowych 3

Gaz mierzony Metan

Gaz kontrolny

Metan 40% DGW

Wykaz sprawdzonych czujnikéw:

Ad-| Gazmierzonyi | Nr.fa- | Misjsce prég gt
res zakres bryczny | montazu | _alarmowy

1| et cr - 20% Sprawny

2. | jietanCha - 20, 40% Sprawny

3. | fetancre 20, 40% Sprawny
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Kontrola czujnikow detekcji gazéw

Lokalizacja CCTW GIG, Zaktad SW, Hala 8

Nazwa urzadzenia Szesnastokanatowa centralka detekcyjno-alarmowa
Typ ALPA ZLED, producent AtestGaz Gliwice
Wspéipracuje z Czujnikami typu ProGas 4, firmy AtestGaz

llos¢ punkéw pomiaro-
wych

3

Gaz mierzony

Metan, Propan, Tlenek wegla

Gaz kontrolny

Mata 39% DGW, Propan 65% DGW, Tlenek Wegla 100ppm

Wykaz sprawdzonych czujnikéw :

3
Ad- | Gazmierzony | fa- | Miejsce prog et
res i zakres brycz | montazu | alarmowy 'of
ny
Metan-CH, 0-
1 | looepow | 1005 | sufi 10,15% | 20% Sprawny - Skalibrowany
Propan-CaHs -
2| orbow oiagy | 1008 | Sciana 10,15% | 20% Sprawny - Skalibrowany
Tlenek wegla-
3 | CObo000m | 1007 | Podioga | 20,60ppm | 100ppm Sprawny - Skalibrowany
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Kontrola czujnikdw detekcji gazow

Lokalizacja CCTW GIG, Zaktad SO, | i Il pietro. p.115

Nazwa urzadzenia Szesnastokanatowa centralka detekcyjno-alarmowa

Typ ALPA ZLED o nr EB 1A445376, producent AtestGaz Gliwice
Wspéipracuje z Czujnikami typu ProGas 4, firmy AtestGaz

llos¢ punkéw pomiaro-
wych

4

Gaz mierzony

Acetylen, Metan, Propan

Gaz kontrolny

Acetylen 50% DGW, Metan 39% DGW, Propan 65% DGW

Wykaz sprawdzonych czujnikow:
Nr. W pré
Ad- | Gazmierzony | fa- Miejsce prég I"“’" Uwagi
res i zakres. brycz | montazu | alarmowy | 212rme- wagl
ny wy
CcCTW
Metan-CH, 0- GIG, Za-
1 loowoow | 1982 | igaaso i | 10.15% 20% ‘Sprawny - Skalibrowany
Il pigtro.
CCTW
Acetylen-CoH, GIG, Za-
2 | o Sobn paw | 1084 | gadso i | 10.18% | 20% ‘Sprawny - Skalibrowany
Il pigtro.
cCTW
Acetylen-CoH, GIG, Za-
3 | 0%00% Daw | 195 | adso i | 10.15% | 20% ‘Sprawny - Skalibrowany
Il pigtro.
cCTW
Propan-CoH, GIG, Za- Sprawny — Skalibrowany
4 |o100% pow | 18 | ad'so,1i | 10-15% | 20% Niska czulosé
Il pigtro.
Uwagi: Sprawdzenia dokonano wedtug danych techi wch f-my AtestGaz.
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Kontrola czujnikdw detekcji gazow

Lokalizacja CCTW GIG, Zaktad SW, -1 pietro
Nazwa urzadzenia Szesnastokanatowa centralka detekcyjno-alarmowa
Typ ALPA ZLED o nr EB 23802486, producent AtestGaz Gliwice
Wspéipracuje z Czujnikami typu ProGas 4, firmy AtestGaz
llos¢ punkéw pomiaro- 4
wych
Gaz mierzony Tlenek wegla, Dwutlenek wegla, Tlen.
Tlenek wegla 100ppm, Dwutlenek wegla 2%vol, Tlen
Gaz kontrolny 20.9%vol
Wykaz sprawdzonych czujnikow:
Nr.
Ad- | Gazmierzony | fa- | Miejsce prog | Il prég Uwagi
res i zakres. brycz | montazu | alarmowy | alarmowy wagl
ny
1 mﬁg 422 |-1Pietro  |051% 2%vol Niesprawny, ,zero” poza
e . zakresem
2. I:?:‘z;ﬁ?; 416 |-1Pietro | 20,60ppm | 100ppm Sprawny - Skalibrowany
4. I:?:‘z;ﬁ?; 449 | -1Pietro | 20,60ppm | 100ppm Sprawny - Skalibrowany
5. E,:"“ZT 450 | -1Pietro | 19, 18,5%vol | 17,5%vol Niesprawny
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Kontrola czujnikow detekcji gazéw

Lokalizacja Il pietro gtéwnego budynku

Nazwa urzadzenia Szesnastokanatowa centralka detekcyjno-alarmowa

Tvp ALPA ZLED o nr EB 1A445274, producent AtestGaz Gliwi-
ce

Wspéipracuje z Czujnikami typu ProGas 4, firmy AtestGaz

llos¢ punkéw pomiaro-
wych

4

Gaz mierzony

Tlenek wegla, Dwutlenek wegla, Propan

Gaz kontrolny

Tlenek wegla 100ppm, Dwutlenek wegla 2%vol, Propan

65% DGW

Wykaz sprawdzonych czujnikow :

Nr. . .
Ad | Gazmierzony | fa- Miejsce " "I' rog Uwagi
res | izakres | brycz | montazu | amo- | alarmo- wagi
oy wy wy
CCTW GIG,
Tienek wegla- Zaklad SW, | 20ppm, ‘Sprawny — Skalibrowany
1 | coozo0ppm |82 |1 Goppm | 100pPM Niska czulosé
pietro_
CCTW GIG,
Tienek wegla- Zaklad SW, | 20ppm,
2 | Zoeheede e |F Gopbm: | 100ppm Sprawny - Skalibrowany
pietro_
CCTW GIG, - -
g Niesprawny — blad nr.2, Czuj-
Propan-CsHs Zakiad SW, | 10%, e
3 | R e 1292 | o 40% nik zostal mmany wiryb
pietro.
CCTW GIG,
Dwutienek g " .
o |wegacoo |ao | ZAISW | oo re | Niesprawny — zero” poza
zakresem
5% vol L.
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Kontrola czujnikdw detekcji gazéw

Lokalizacja CCTW GIG, Zaktad SO-I, IlI pietro.

Nazwa urzadzenia Szesnastokanatowa centralka detekcyjno-alarmowa
Typ ALPA ZLED o nr DL 0421, producent AtestGaz Gliwice
Wspéipracuje z Czujnikami typu ProGas 4, firmy AtestGaz

llos¢ punkéw pomiarowych

14

Gaz mierzony

Dwutlenek wegla, Tlenek wegla

Gaz kontrolny

Dwutlenek wegla 2%vol, Tlenek wegla 100ppm

Wykaz sprawdzonych czujnikéw :

3 .
; - oo | Wprog
Ad- | Gazmierzony | fa- | Miejsce prog | qbrod Uwagl
res | izakres | brycz | montazu | alarmowy | 20
ny

Sprawny — Skalibrowany

1. | CO,0-5%vol | 421 lilpigtro | 0,5,1% 2% Nioea aatons
Sprawny — Skalibrowany

2. | CO,05%vol | 420 lilpigtro | 0,5,1% 2% Nidiea extone

3. | CO,05%vol | 419 lpietro | 05,1% 25 Niesprawny. 'SZ:""" poza zakre-
Sprawny — Skalibrowany

4. | CO.0-5%vol | 418 lilpigtro | 0,5,1% 2% Nk oaton
Sprawny — Skalibrowany

5. | CO,05%vol |417 | lipietro |05,1% 2% Nidiea extose
Sprawny — Skalibrowany

6. | COO0200ppm |415 | lilpietro |20,60ppm | 100ppm Nioea aatons
Sprawny — Skalibrowany

7. | co0-200ppm | 414 il pietro | 20,60 ppm | 100ppm Nk oaton

8. | COO0200ppm | 413 | lilpietro | 20,60 ppm | 100ppm Sprawny - Skalibrowany
Sprawny — Skalibrowany

9. |COO0200ppm |412 | Hipietro |20,60ppm | 100ppm Nioea aatons

10 | CO0-200ppm | 411 Il pietro | 20,60 ppm | 100ppm Sprawny - Skalibrowany
Sprawny — Skalibrowany

15. | CO0-200ppm |445 | Ilipigtro | 20,60 ppm | 100ppm Nk oaton

16. | CO0-200ppm [ 446 | Ilipietro | 20,60 ppm | 100ppm Sprawny - Skalibrowany

17. | co0-200ppm [447 | iipietro | 20,60 ppm | 100ppm Sprawny - Skalibrowany

18. | CO 0-200ppm | 448 il pietro | 20,60 ppm | 100ppm Sprawny - Skalibrowany
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Kontrola czujnikdw detekcji gazow

Lokalizacja

GIG - Katowice, pracownia Aerologii

Nazwa urzadzenia

Dwu progowy system detekciji. Firmy Gazex.

Typ Modut alarmowy MD-4Z, o nr fabr. 01492101/08
Wspdtpracuje z DEX 71-CY, DEX 71-CY, DEX 71-CY ,DEX 71-CY
llo$¢ punkéw pomiarowych 4

Gaz mierzony ‘Wodoér

Gaz kontrolny

Wodér 50% DGW

Wykaz sprawdzonych czujnikéw:

Ad- | Gazmierzony | Nr.fa- Miejsce prég Uwagi
res i zakres. bryczny montazu alarmowy wagl

1. ‘1"(’]‘;;“:"32;‘,[: 153 20,40 % Sprawny
2. ‘1"(’]‘;;“:"3:;‘,[: p154 20,40% Sprawny

Wodor-H, 0-

3. 100% DGIW p.155 20,40 % Sprawny
4. ‘1"(’]‘;;“:"32;‘,[: 156 20,40 % Niesprawny





image6.png
Kontrola czujnikdw detekcji gazow

Lokalizacja

Laboratorium do badan iskrzenia i lutni KD-2. Budynek 0.

Nazwa urzadzenia

Stacjonarny system sygnalizacyjno-odcinajacy SSO, Firmy

ALTER
Typ SSO
Wspéipracuje z Z czujnikiem typu: GD-7ex

llos¢ punkéw pomiarowych | 1

Gaz mierzony

Metan

Gaz kontrolny

Metan 40% DGW

Wykaz sprawdzonych czujnikow:

Ad-| Gazmierzonyi | Nr.fa- | Miejsce | 1ill prog Uwagi
> wagi

res zakres bryczny | montazu mowy

4 | MetancHa0- 00501 20, 40% Niesprawny

100% DGW





