
Informujemy, że dnia 04.10.2020 wpłynęły do nas następujące pytania

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę specyfikacji stacji ładowania w zakresie;
1. Temperatury pracy:
1. z -30 stopni Celsjusza do +50 stopni Celsjusza
1. na -25 stopni Celsjusza do +55 stopni Celsjusza

1. Fundamentu:
1. Z fundamentu betonowego
1. Na fundament koszowy zalewany szybkowiążącą mieszkanką betonową

Jednocześnie proszę i wskazanie kart RFID posiadanych przez pracowników GIG celem zweryfikowania czy integracja kart pracowników GIG w systemie stacji ładowania jest możliwa.
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Nasze odpowiedzi:
Ad. 1 Urządzenie ma pracować temperaturze  co najmniej  -25 - +50 st. C.
Ad. 2 Można zastosować dowolny fundament.
Ad. 3 Wbudowane czytniki kart zbliżeniowych muszą być zgodne ze standardem spersonalizowanych kart identyfikacyjnych INDALA FLEXISO wykorzystywanych w systemach firmy UNICARD.
